
LV 1.04 

03.15 

©Stadt Erfurt 

 

 

Amt 

Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0156/18 

Titel 

Festlegung aus der Sitzung OSO vom 16.01.2018 zu TOP 7.1 "Amtmann-Kästner-Platz" ... hier: 

Ausleuchtung Amtmann-Kästner-Platz 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

"Die Ausleuchtung des Amtmann-Kästner-Platzes wird geprüft und ein Sachstandsbericht 

vorgelegt. Dies sagte der Leiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes zu." 

 

 

Die Ausleuchtung des Amtmann-Kästner-Platzes bezüglich der Forderungen/ Probleme der 

Unfallkasse der Feuerwehr FUK-Mitte (Schreiben vom 16.01.2018, AK 1707120002) wurde vom 

Tiefbau- und Verkehrsamt geprüft. 

 

Im Jahr 2017 wurde der Amtmann-Kästner-Platz neu gestaltet und ausgebaut. In Rahmen dieser 

Baumaßnahme wurde auch die Beleuchtungsanlage erneuert. 

 

Die neue Beleuchtung wurde nach Vorgaben für die Hauptverkehrsbereiche, Fußwege an 

Gebäuden, sowie Straßenflächen ausgelegt. Für die öffentliche Beleuchtung gilt die Norm DIN EN 

13201. Diese Normwerte werden erfüllt. 

 

Gemäß Schreiben der FUK-Mitte wird eine Ausleuchtung gemäß Norm DIN EN 12464-2 

"Beleuchtung von Arbeitsstätten im Freien" gefordert. Die Vorgaben für die Beleuchtungsstärke 

dieser Norm werden an keiner Stelle des Platzes erfüllt. 

 

Um die Normvorgaben der FUK- Mitte zu erfüllen, könnten im Torbereich des Gerätehauses der 

Freiwilligen Feuerwehr min. 3, besser jedoch 4 neue LED-Leuchten angebracht werden. 

 

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez.i.V. Gräner 
 

26.01.2018 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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