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Beschluss zur Drucksache Nr. 1814/23 der weiterführende Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 16.04.2024 

Technisches Rathaus – Sanierung Gebäudeteil Warsbergstraße 1 

Genaue Fassung: 

Die Entwurfsplanung für das Investitionsvorhaben Erweiterung Technisches Rathaus 
(Gebäudeteil C) und Änderung Freiflächen-Gesamtplanung am Standort Warsbergstraße 1-
3" wird im Sinne des § 10 Abs. 3 ThürGemHV beschlossen und bildet die Grundlage für die 
weiteren Planungen und Ausschreibungen der Bauleistungen. 
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Stand 31.07.23 

OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.
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Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.
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Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.
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Installationsboden 
(Stahlkonstruktion)
ca. 90cm ü. OKFFB

Kriechgang hinter 
Aufzugsschacht
li. Höhe ca. 1,50m

Kriechgang unter 
Treppenpodest
li. Höhe ca. 1,50m

Kriechgang unter 
Treppenpodest
li. Höhe ca. 1,50m
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= 210 lfd. m.
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C.KL4
Aufzug 4
NF: 5,83 m2

RU: 9,755 m

C.KL5
Aufzug 5
NF: 5,83 m2

RU: 9,755 m

C.K25
Batterie SiBe
USV Aufzug
NF: 18,95 m2

RU: 18,01 m
RH: 3,06 m

C.K24
HAR ELT
NF: 15,83 m2

RU: 18,92 m
RH: 3,35 m

C.K34
Schuhwechselraum
NF: 9,17 m2

RU: 12,325 m
RH: 3,35 m

C.K18
Lagerfläche
Möbel
NF: 40,61 m2

RU: 28,26 m
RH: 3,35 m

C.K20
Lagerfläche
Schrott / Sperrmüll
NF: 40,16 m2

RU: 28,06 m
RH: 3,35 m
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Lagerfläche
Datentonnen
NF: 22,77 m2

RU: 24,84 m
RH: 3,35 m

C.K21
Umkleide
Reinigungspersonal
NF: 19,41 m2

RU: 18,23 m
RH: 3,35 m
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Reparaturwerkstatt
+Lager Maschinen/Geräte
NF: 58,44 m2

RU: 36,65 m
RH: 3,35 m
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HAR Wasser
NF: 22,09 m2

RU: 21,50 m
RH: 3,35 m
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BMZ / EMZ
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RU: 17,87 m
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Archivraum
NF: 37,80 m2

RU: 26,76 m
RH: 3,35 m
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Archivraum
NF: 59,30 m2

RU: 37,17 m
RH: 3,35 m
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Archivraum
NF: 42,68 m2

RU: 29,18 m
RH: 3,35 m

C.K22
Archivraum
NF: 36,99 m2

RU: 26,40 m
RH: 3,35 m

C.KF8
Flur 8
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 21,06 m2

RU: 21,98 m
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Treppenraum 5
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 5,79 m2

RU: 10,11 m
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Flur 7
NF: 29,50 m2

RU: 26,02 m
RH: 3,35 m
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Flur 9
NF: 60,19 m2

RU: 61,52 m
RH: 3,35 m
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Fernwärme
NF: 16,87 m2

RU: 17,64 m
RH: 3,35 m
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VLZ
HAR
NF: 52,23 m2

RU: 40,475 m
RH: 3,06 m

C.KT4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 15,42 m2

RU: 25,725 m

C.KF10
Flur 10
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 20,02 m2

RU: 21,68 m

C.K26
VLZ
Klima 1
NF: 19,05 m2

RU: 18,07 m
RH: 3,06 m

C.KF11
VLZ
Kellervorraum
NF: 7,05 m2

RU: 10,92 m
RH: 3,06 m
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VLZ
Klima 2
NF: 18,66 m2

RU: 17,90 m
RH: 3,06 m
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OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.
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Warsbergstraße 1, 
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Büroschrank- / 
Kleiderstangenkombination
Akustisch wirksame Fronten (?)
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Mülltonneneinhausung

Kabine Aufzug
symb. Darst. Kabine Aufzug

symb. Darst.

C.E44
Gruppenbüro - 3 AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 57,87 m2

RU: 36,65 m
RH: 3,04 m

C.E42
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 9,93 m2

RU: 12,47 m
RH: 3,04 m

C.E39
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,14 m2

RU: 25,97 m
RH: 3,04 m

C.E40
Serverraum
B: 02 | PVC
D:  01 | GK-glatt
NF: 14,26 m2

RU: 15,30 m
RH: 3,04 m

C.E38
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 13,91 m2

RU: 15,275 m
RH: 3,04 m

C.E36
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,59 m2

RU: 26,62 m
RH: 3,04 m

C.E51
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,46 m2

RU: 9,175 m
RH: 3,04 m

C.E52
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 10,06 m2

RU: 12,72 m
RH: 3,04 m

C.E53
Reinigungsraum
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,54 m2

RU: 10,02 m
RH: 3,04 m

C.E49
Einzelbüro - 1 AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,22 m2

RU: 15,87 m
RH: 3,04 m

C.E48
Besprechung
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,25 m2

RU: 25,70 m
RH: 3,04 m

C.E50
Kopierraum / MFG
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,72 m2

RU: 16,995 m
RH: 3,04 m

C.E47
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 33,16 m2

RU: 24,62 m
RH: 3,04 m

C.E45
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,40 m2

RU: 9,60 m
RH: 3,04 m

C.E46
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,30 m2

RU: 11,53 m
RH: 3,04 m

C.EL4
Aufzug 4

C.EL5
Aufzug 5

C.EF8
Flur 8
Wartebereich
B: 02 | PVC
D: 02 | GK-Akustik
NF: 51,81 m2

RU: 34,46 m
RH: 3,04 m

C.EF10
Flur 10
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 58,31 m2

RU: 51,19 m
RH: 3,04 m

C.EF11
Flur 11
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 41,13 m2

RU: 40,59 m
RH: 3,04 m

C.EF9
Flur 9
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,30 m2

RU: 22,24 m
RH: 3,04 m

C.ET5
Treppenraum 5
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,41 m2

RU: 16,62 m

C.E43
Büro - 2AP
B: Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 33,78 m2

RU: 24,45 m
RH: 3,04 m

C.004
Windfang Nord
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 25,16 m2

RU: 26,015 m
RH: 3,87 m

C.E37
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,69 m2

RU: 26,695 m
RH: 3,04 m

C.ET4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,41 m2

RU: 16,62 m

C.EF12
Flur 12
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,30 m2

RU: 22,25 m
RH: 3,04 m
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C.E41
Gruppenbüro - 6AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 75,69 m2

RU: 55,565 m
RH: 3,04 m

C.003
Windfang Süd
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,44 m2

RU: 11,76 m
RH: 3,87 m
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Erweiterung Technisches Rathaus 
(Gebäudeteil C) und Änderung 
Freiflächen-Gesamtplanung

Stadtverwaltung Erfurt,
Amt für Gebäudemanagement

211342_AR_3_G-OG1Löberwallgraben 19
99096 Erfurt
gebaeudemanagement@erfurt.de

0361 655-3601
0361 655-3609 

Entwurfsverfasser HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
erfurt@hsp-plan.de

0361 654 442 10
0361 654 442 29
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OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.

Stand: 31.07.23 
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2x Netzwerkschrank 
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C.146
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 61,36 m2

RU: 42,98 m
RH: 3,04 m

C.148
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,68 m2

RU: 12,55 m
RH: 3,04 m

C.144
Gruppenbüro - 7AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 75,59 m2

RU: 55,45 m
RH: 3,04 m

C.142
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,96 m2

RU: 25,845 m
RH: 3,04 m

C.141
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 13,84 m2

RU: 15,225 m
RH: 3,04 m

C.143
Serverraum
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 14,19 m2

RU: 15,25 m
RH: 3,04 m

C.139
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 17,15 m2

RU: 17,175 m
RH: 3,04 m

C.159
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK Akustik
NF: 16,98 m2

RU: 17,10 m
RH: 3,04 m

C.156
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 3,04 m

C.157
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 3,04 m

C.158
Reinigungsraum
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,59 m2

RU: 9,45 m
RH: 3,04 m

C.154
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,07 m2

RU: 15,82 m
RH: 3,04 m

C.153
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,10 m2

RU: 25,595 m
RH: 3,04 m

C.155
Kopierraum / MFG
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,57 m2

RU: 16,945 m
RH: 3,04 m

C.152
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 32,95 m2

RU: 24,52 m
RH: 3,04 m

C.149
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 3,04 m

C.150
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 3,04 m

C.1L5
Aufzug 5 C.1L4

Aufzug 4

C.1F8
Flur 8
B: 02 | PVC
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,49 m2

RU: 19,08 m
RH: 3,04 m

C.1F10
Flur 10
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,82 m2

RU: 40,29 m
RH: 3,04 m

C.1F11
Flur 11
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,82 m2

RU: 40,29 m
RH: 3,04 m

C.1F9
Flur 9
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,64 m2

RU: 22,42 m
RH: 3,04 m

C.1T5
Treppenraum 5
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 15,84 m2

RU: 16,20 m

C.138
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,74 m2

RU: 17,90 m
RH: 3,04 m

C.160
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK Akustik
NF: 19,16 m2

RU: 18,09 m
RH: 3,04 m

C.147
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,74 m2

RU: 17,90 m
RH: 3,04 m

C.140
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 54,47 m2

RU: 34,865 m
RH: 3,04 m

C.151
Lagerfl. Hygienem.
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,59 m2

RU: 9,45 m
RH: 3,04 m

C.1T4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 15,84 m2

RU: 16,20 m

C.1F12
Flur 12
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,61 m2

RU: 22,42 m
RH: 3,04 m
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Reinigungswagen 
(120x70 cm)

Lockerboxen 
mit Sitzelement

Sitzbank

A
ns

ch
lü

ss
e 

fü
r T

ee
kü

ch
e 

vo
rs

eh
en

F9
0-

A
+M

F90-A+M

F9
0-

A
+M

F9
0-

A
+M

D
ru

ck
er

 /
 

Ko
pi

er
er

A
rb

ei
ts

tis
ch

Sc
hr

ä
nk

e 
Bü

ro
m

a
te

ria
lie

n

C.145
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 9,85 m2

RU: 12,42 m
RH: 3,04 m

RW-1  Ø100 RW-2  Ø100 RW-3  Ø100 RW-4  Ø10

König, Katrin
Textfeld
Anlage 2.8
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Entwurfsplanung

Grundriss 2. Obergeschoss
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Erweiterung Technisches Rathaus 
(Gebäudeteil C) und Änderung 
Freiflächen-Gesamtplanung

Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung
Amt für Gebäudemanagement

211342_AR_3_G-OG2-aLöberwallgraben 19
99096 Erfurt
gebaeudemanagement@erfurt.de

0361 655-3601
0361 655-3609 

Entwurfsverfasser HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
erfurt@hsp-plan.de

0361 654 442 10
0361 654 442 29
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OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.

Stand: 21.02.24 
Warsbergstraße 1, 
99092 Erfurt
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Antennentechnik 

C.2F9
Flur 9
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Kabine Aufzug
symb. Darst.

Kabine Aufzug
symb. Darst.

C.252
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 91,26 m2

RU: 55,99 m
RH: 3,04 m

C.248
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 16,00 m2

RU: 16,225 m
RH: 3,04 m

C.247
Serverraum
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 14,27 m2

RU: 15,305 m
RH: 3,04 m

C.246
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,54 m2

RU: 17,825 m
RH: 3,04 m

C.245
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 16,00 m2

RU: 16,225 m
RH: 3,04 m

C.244
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 16,43 m2

RU: 16,42 m
RH: 3,04 m

C.243
Zweierbüro - 2AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 34,23 m2

RU: 25,10 m
RH: 3,04 m

C.241
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,44 m2

RU: 26,52 m
RH: 3,04 m

C.262
Reinigungsraum
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,54 m2

RU: 10,025 m
RH: 3,04 m

C.260
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,46 m2

RU: 9,175 m
RH: 3,04 m

C.261
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 9,97 m2

RU: 12,665 m
RH: 3,04 m

C.258
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,22 m2

RU: 15,87 m
RH: 3,04 m

C.257
Besprechung
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,25 m2

RU: 25,695 m
RH: 3,04 m

C.259
Kopierraum / MFG
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,72 m2

RU: 16,995 m
RH: 3,04 m

C.256
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 33,15 m2

RU: 24,615 m
RH: 3,04 m

C.253
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 3,04 m

C.254
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 3,04 m

C.2L4
Aufzug 4

C.2L5
Aufzug 5

C.2F8
Flur 8
B: 02 | PVC
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,77 m2

RU: 20,205 m
RH: 3,04 m

C.2F10
Flur 10
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,84 m2

RU: 39,79 m
RH: 3,04 m

C.2F11
Flur 11
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,51 m2

RU: 40,04 m
RH: 3,04 m

C.2F9
Flur 9
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,30 m2

RU: 22,24 m
RH: 3,04 m

C.2T5
Treppenraum 5
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 15,84 m2

RU: 16,20 m

C.263
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,95 m2

RU: 26,795 m
RH: 3,04 m

C.242
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,47 m2

RU: 17,825 m
RH: 3,04 m

C.250
Zweierbüro - 2AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 34,66 m2

RU: 25,295 m
RH: 3,04 m

C.251
Meeting
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 17,15 m2

RU: 17,225 m
RH: 3,04 m

C.249
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 16,88 m2

RU: 16,625 m
RH: 3,04 m

C.255
Lagerfl. Hygienem.
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,54 m2

RU: 10,025 m
RH: 3,04 m

C.2T4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 15,84 m2

RU: 16,20 m

C.2F12
Flur 12
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,44 m2

RU: 22,39 m
RH: 3,04 m
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mit Sitzelement
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2x Netzwerkschrank 
60x60x200

C.336
Gruppenbüro - 6AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 75,78 m2

RU: 55,525 m
RH: 2,74 m

C.337
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 9,85 m2

RU: 12,42 m
RH: 2,74 m

C.335
Serverraum
B: 01 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 14,20 m2

RU: 15,255 m
RH: 2,74 m

C.334
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,87 m2

RU: 25,815 m
RH: 2,74 m

C.333
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 13,84 m2

RU: 15,225 m
RH: 2,74 m

C.348
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 2,74 m

C.349
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,76 m2

RU: 11,91 m
RH: 2,74 m

C.350
Reinigungsraum
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,60 m2

RU: 9,45 m
RH: 2,74 m

C.345
Besprechung
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,10 m2

RU: 25,595 m
RH: 2,74 m

C.347
Plotterraum
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,57 m2

RU: 16,945 m
RH: 2,74 m

C.344
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 32,95 m2

RU: 24,52 m
RH: 2,74 m

C.341
WC barrierefrei
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,82 m2

RU: 8,78 m
RH: 2,74 m

C.342
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,64 m2

RU: 11,07 m
RH: 2,74 m

C.343
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 10,73 m2

RU: 17,585 m
RH: 2,74 m

C.3L4
Aufzug 4

C.3L5
Aufzug 5

C.3F9
Flur 9
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,32 m2

RU: 22,225 m
RH: 2,74 m

C.3T5
Treppenraum 5
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,16 m2

RU: 16,395 m

C.3F8
Flur 8
B: 02 | PVC
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,49 m2

RU: 19,08 m
RH: 2,74 m

C.3F10
Flur 10
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,82 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.3F11
Flur 11
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 39,69 m2

RU: 41,02 m
RH: 2,74 m

C.331
Stuhllager Verbinder
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,44 m2

RU: 26,52 m
RH: 2,74 m

C.351
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,71 m2

RU: 26,645 m
RH: 2,74 m

C.339
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,74 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.338
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 61,36 m2

RU: 42,98 m
RH: 2,74 m

C.346
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,07 m2

RU: 15,82 m
RH: 2,74 m

C.332
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 54,50 m2

RU: 34,89 m
RH: 2,74 m

C.340
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,63 m2

RU: 12,495 m
RH: 2,74 m

C.3T4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,16 m2

RU: 16,395 m

C.3F12
Flur 12
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,29 m2

RU: 22,225 m
RH: 2,74 m
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2x Netzwerkschrank 
60x60x200

C.438
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,11 m2

RU: 42,705 m
RH: 2,74 m

C.440
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,35 m2

RU: 12,22 m
RH: 2,74 m

C.436
Gruppenbüro - 6AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 75,85 m2

RU: 55,575 m
RH: 2,74 m

C.437
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 9,85 m2

RU: 12,42 m
RH: 2,74 m

C.435
Serverraum
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 14,19 m2

RU: 15,25 m
RH: 2,74 m

C.434
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,23 m2

RU: 25,895 m
RH: 2,74 m

C.433
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 13,84 m2

RU: 15,225 m
RH: 2,74 m

C.431
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,11 m2

RU: 42,70 m
RH: 2,74 m

C.429
Zugang Verbinderdach
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,30 m2

RU: 12,165 m
RH: 2,74 m

C.450
Reinigungsraum
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,60 m2

RU: 9,45 m
RH: 2,74 m

C.448
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 2,74 m

C.449
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 2,74 m

C.445
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,18 m2

RU: 25,595 m
RH: 2,74 m

C.447
Plotterraum
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,88 m2

RU: 17,085 m
RH: 2,74 m

C.444
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 32,95 m2

RU: 24,52 m
RH: 2,74 m

C.441
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 2,74 m

C.442
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 2,74 m

C.4L3
Aufzug 3

C.4L4
Aufzug 4

C.4F7
Flur 7
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,31 m2

RU: 22,22 m
RH: 2,74 m

C.4T4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,16 m2

RU: 16,395 m

C.4F8
Flur 8
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 41,03 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.4F9
Flur 9
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,82 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.439
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.430
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.446
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 15,34 m2

RU: 15,96 m
RH: 2,74 m

C.432
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 54,50 m2

RU: 34,89 m
RH: 2,74 m

C.443
Lagerfl. Hygienem.
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,59 m2

RU: 9,45 m
RH: 2,74 m

C.4T3
Treppenraum 3
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,23 m2

RU: 16,44 m

C.4F10
Flur 10
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,29 m2

RU: 22,22 m
RH: 2,74 m
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Schreibtisch (100x200 cm)
elektr. höhenverstellbar 
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Regenwasser 
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Büroschrank- / 
Kleiderstangenkombination
Akustisch wirksame Fronten (?)
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Reinigungswagen 
(120x70 cm)

Lockerboxen 
mit Sitzelement

Lockerboxen 
mit Sitzelement
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Entwurfsplanung

Grundriss 5. Obergeschoss
1:200

Projekt

Planstand

Plannr.

Planinhalt

Maßstab

Bauherr

T
F

Erweiterung Technisches Rathaus 
(Gebäudeteil C) und Änderung 
Freiflächen-Gesamtplanung

Stadtverwaltung Erfurt,
Amt für Gebäudemanagement

211342_AR_3_G-OG5Löberwallgraben 19
99096 Erfurt
gebaeudemanagement@erfurt.de

0361 655-3601
0361 655-3609 

Entwurfsverfasser HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
erfurt@hsp-plan.de

0361 654 442 10
0361 654 442 29

T
F

gez./gepr.: nm / sk 

OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.

Stand: 31.07.23 
Warsbergstraße 1, 
99092 Erfurt
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2x Netzwerkschrank 
60x60x200

C.535
Gruppenbüro - 3AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,11 m2

RU: 42,705 m
RH: 2,74 m

C.537
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,35 m2

RU: 12,22 m
RH: 2,74 m

C.533
Gruppenbüro - 6AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 75,70 m2

RU: 55,475 m
RH: 2,74 m

C.534
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 9,85 m2

RU: 12,42 m
RH: 2,74 m

C.532
Serverraum
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 14,19 m2

RU: 15,25 m
RH: 2,74 m

C.531
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,23 m2

RU: 25,87 m
RH: 2,74 m

C.530
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 13,84 m2

RU: 15,225 m
RH: 2,74 m

C.528
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,11 m2

RU: 42,70 m
RH: 2,74 m

C.526
Abstellraum
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,35 m2

RU: 12,22 m
RH: 2,74 m

C.545
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,75 m2

RU: 9,985 m
RH: 2,74 m

C.546
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 2,74 m

C.547
Dusche-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,59 m2

RU: 9,45 m
RH: 2,74 m

C.542
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,24 m2

RU: 25,595 m
RH: 2,74 m

C.544
Kopierraum / MFG
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,88 m2

RU: 17,085 m
RH: 2,74 m

C.541
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 32,95 m2

RU: 24,52 m
RH: 2,74 m

C.538
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 2,74 m

C.539
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,69 m2

RU: 11,86 m
RH: 2,74 m

C.5L3
Aufzug 3

C.5L4
Aufzug 4

C.5F7
Flur 7
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,31 m2

RU: 22,22 m
RH: 2,74 m

C.5T4
Treppenraum 4
B: 05 | Betonwerkstein
D: Anstrich
NF: 16,16 m2

RU: 16,395 m

C.5F8
Flur 8
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 41,03 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.5F9
Flur 9
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,82 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.529
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 54,69 m2

RU: 35,01 m
RH: 2,74 m

C.536
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.527
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.543
Umkleideraum
B: 01 | Teppich
D: 01 | GK-glatt
NF: 15,46 m2

RU: 15,96 m
RH: 2,74 m

C.540
Dusche-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,35 m2

RU: 9,57 m
RH: 2,74 m

C.5T3
Treppenraum 3
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,16 m2

RU: 16,395 m

C.5F10
Flur 10
B: 05 | Betonwerkstein
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,22 m2

RU: 22,18 m
RH: 2,74 m
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Entwurfsplanung

Grundriss 6. Obergeschoss
1:200

Projekt

Planstand

Plannr.

Planinhalt

Maßstab

Bauherr

T
F

Erweiterung Technisches Rathaus 
(Gebäudeteil C) und Änderung 
Freiflächen-Gesamtplanung

Stadtverwaltung Erfurt,
Amt für Gebäudemanagement

211342_AR_3_G-OG6Löberwallgraben 19
99096 Erfurt
gebaeudemanagement@erfurt.de

0361 655-3601
0361 655-3609 

Entwurfsverfasser HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
erfurt@hsp-plan.de

0361 654 442 10
0361 654 442 29

T
F

gez./gepr.: nm / sk 

OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.

Stand: 31.07.23 
Warsbergstraße 1, 
99092 Erfurt
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2x Netzwerkschrank 
60x60x200

C.635
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,11 m2

RU: 42,705 m
RH: 2,74 m

C.637
Denkerzelle
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,35 m2

RU: 12,22 m
RH: 2,74 m

C.633
Gruppenbüro - 6AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 75,85 m2

RU: 55,575 m
RH: 2,74 m

C.634
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 9,85 m2

RU: 12,42 m
RH: 2,74 m

C.632
Serverraum
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 14,19 m2

RU: 15,25 m
RH: 2,74 m

C.631
Zweierbüro - 2AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,23 m2

RU: 25,87 m
RH: 2,74 m

C.630
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 13,84 m2

RU: 15,225 m
RH: 2,74 m

C.628
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,11 m2

RU: 42,705 m
RH: 2,74 m

C.626
Abstellraum
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,35 m2

RU: 12,22 m
RH: 2,74 m

C.647
Reinigungsraum
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,59 m2

RU: 9,45 m
RH: 2,74 m

C.645
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 2,74 m

C.646
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 2,74 m

C.642
Besprechung
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 35,24 m2

RU: 25,595 m
RH: 2,74 m

C.644
Kopierraum / MFG
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,88 m2

RU: 17,085 m
RH: 2,74 m

C.641
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 32,95 m2

RU: 24,52 m
RH: 2,74 m

C.638
WC barrierefrei
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,82 m2

RU: 8,78 m
RH: 2,74 m

C.639
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,84 m2

RU: 11,475 m
RH: 2,74 m

C.6L3
Aufzug 3

C.6L4
Aufzug 4

C.6F7
Flur 7
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,31 m2

RU: 22,22 m
RH: 2,74 m

C.6T4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,16 m2

RU: 16,395 m

C.6F8
Flur 8
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 41,03 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.6F9
Flur 9
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 39,53 m2

RU: 40,515 m
RH: 2,74 m

C.629
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 54,50 m2

RU: 34,89 m
RH: 2,74 m

C.636
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.627
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.643
Umkleideraum
B: 01 | Teppich
D: 01 | GK-glatt
NF: 15,34 m2

RU: 15,96 m
RH: 2,74 m

C.640
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 10,73 m2

RU: 17,585 m
RH: 2,74 m

C.6T3
Treppenraum 3
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,17 m2

RU: 16,40 m

C.6F10
Flur 10
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,29 m2

RU: 22,22 m
RH: 2,74 m
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Entwurfsplanung

Grundriss 7. Obergeschoss
1:200

Projekt

Planstand

Plannr.

Planinhalt

Maßstab

Bauherr

T
F

Erweiterung Technisches Rathaus 
(Gebäudeteil C) und Änderung 
Freiflächen-Gesamtplanung

Stadtverwaltung Erfurt,
Amt für Gebäudemanagement

211342_AR_3_G-OG7Löberwallgraben 19
99096 Erfurt
gebaeudemanagement@erfurt.de

0361 655-3601
0361 655-3609 

Entwurfsverfasser HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
erfurt@hsp-plan.de

0361 654 442 10
0361 654 442 29

T
F

gez./gepr.: nm / sk 

OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.

Stand: 31.07.23 
Warsbergstraße 1, 
99092 Erfurt
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2x Netzwerkschrank 
60x60x200

C.735
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,11 m2

RU: 42,705 m
RH: 2,74 m

C.737
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,35 m2

RU: 12,22 m
RH: 2,74 m

C.733
Gruppenbüro - 7AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 75,70 m2

RU: 55,475 m
RH: 2,74 m

C.734
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 9,85 m2

RU: 12,42 m
RH: 2,74 m

C.732
Serverraum
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 14,19 m2

RU: 15,25 m
RH: 2,74 m

C.731
Gruppenbüro - 4AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 36,23 m2

RU: 25,87 m
RH: 2,74 m

C.730
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 13,84 m2

RU: 15,225 m
RH: 2,74 m

C.728
Gruppenbüro - 6AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 62,16 m2

RU: 42,73 m
RH: 2,74 m

C.726
Meeting / Rückzug
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 8,35 m2

RU: 12,22 m
RH: 2,74 m

C.744
Vorraum WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 2,74 m

C.745
WC-D
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 2,74 m

C.746
Reinigungsraum
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,59 m2

RU: 9,45 m
RH: 2,74 m

C.742
Gruppenbüro - 6AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 51,13 m2

RU: 33,00 m
RH: 2,74 m

C.743
Kopierraum / MFG
Lagerfläche Bümat
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 16,88 m2

RU: 17,085 m
RH: 2,74 m

C.741
Teeküche / Pause
B: 02 | PVC
D: 01 | GK-glatt
NF: 32,95 m2

RU: 24,52 m
RH: 2,74 m

C.738
Vorraum WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 5,74 m2

RU: 9,98 m
RH: 2,74 m

C.739
WC-H
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 8,77 m2

RU: 11,91 m
RH: 2,74 m

C.7L3
Aufzug 3

C.7L4
Aufzug 4

C.7F7
Flur 7
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,31 m2

RU: 22,22 m
RH: 2,74 m

C.7T4
Treppenraum 4
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,17 m2

RU: 16,40 m

C.7F8
Flur 8
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 41,03 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.7F9
Flur 9
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 40,82 m2

RU: 40,29 m
RH: 2,74 m

C.736
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.729
Gruppenbüro - 5AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 54,50 m2

RU: 34,89 m
RH: 2,74 m

C.740
Lagerfl. Hygienem.
B: 03 | Fliesen
D: 01 | GK-glatt
NF: 4,59 m2

RU: 9,45 m
RH: 2,74 m

C.727
Einzelbüro - 1AP
B: 01 | Teppich
D: 02 | GK-Akustik
NF: 18,98 m2

RU: 17,90 m
RH: 2,74 m

C.7T3
Treppenraum 3
B: 04 | Fliesen TRH
D: Anstrich
NF: 16,17 m2

RU: 16,40 m

C.7F10
Flur 10
B: 04 | Fliesen TRH
D: 02 | GK-Akustik
NF: 20,29 m2

RU: 22,22 m
RH: 2,74 m
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2x Schreibtisch (100x200 cm)
elektr. höhenverstellbar 
inkl. Akustik-/ Sichtschutzpaneel

2x Schreibtisch (80x200 cm)
elektr. höhenverstellbar 
inkl. Akustik-/ Sichtschutzpaneel
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Reinigungswagen 
(120x70 cm)
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Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
erfurt@hsp-plan.de

0361 654 442 10
0361 654 442 29

T
F

Stand 31.07.23 

OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.
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Grundwasserspiegel 
+196,5 m ü. NHN

(Aus Baugrundgutachten vom 07.09.22)
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Entwurfsplanung

Längsschnitt E
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Maßstab

Bauherr

T
F

Erweiterung Technisches Rathaus 
(Gebäudeteil C) und Änderung 
Freiflächen-Gesamtplanung

Stadtverwaltung Erfurt,
Amt für Gebäudemanagement

211342_AR_3_S-EELöberwallgraben 19
99096 Erfurt
gebaeudemanagement@erfurt.de

0361 655-3601
0361 655-3609 

Entwurfsverfasser HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER
Arnstädter Straße 28
99096 Erfurt
erfurt@hsp-plan.de

0361 654 442 10
0361 654 442 29

T
F

gez./gepr.: nm / sk 

OK FFB EG = ± 0.00 = 201,38 m ü. NHN

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. 

Statische Nachweise der Einzelbauteile sind durch den AN zu führen.

Stand: 31.07.23 
Warsbergstraße 1, 
99092 Erfurt
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Grundwasserspiegel +196,50 m ü. NHN
(Aus Baugrundgutachten vom 07.09.22)
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